
 

 
DESCARGA ATMOSFÉRICA GENERÓ FALLA EN EL POZO 4 EN SINCÉ 

 
Las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas generaron una descarga atmosférica            
que afectó los tableros de control ocasionado una falla en el Pozo N° 4 que abastece a                 
Sincé. El equipo técnico se encuentra trabajando en el correctivo. 
 
Para garantizar el servicio de acueducto a todos los usuarios y dentro del plan de               
contingencia, realizamos modificación temporal en la distribución de agua potable en las            
zonas frecuenciando, que de día por medio tendrán retraso de un día hasta el día sábado                
mientras concluyen las labores. Los barrios con servicio 24 horas continuarán con su             
frecuencia normal. 
 
Veolia Sabana agradece la comprensión de sus usuarios y recuerda que nuestra cuenta en              
Twitter @SabanaVeolia; fanpage, Veolia Colombia y; nuestra página web,         
www.veolia.com.co/sabana se encuentran habilitados para resolver cualquier inquietud. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Contactos 
Veolia Sabana S.A E.S.P 
Tel: fijo 116, cel  0352764421​. 
co.atencionalcliente.adesa@veolia.com 
www.veolia.com.co/sabana  
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